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Einleitung
Fiir das Infektionsrisiko Uber Aerosolpartikel in geschlossenen Rdaumen ist die eingeatmete

Dosis entscheidend.
Die Dosis hangt ab von:
- Quellstarke (Emissionsrate)
- Atemaktivitat (Quelle und Empfanger)
- Aerosolkonzentration im Raum
- Aufenthaltsdauer im Raum

Mit einer Maske (MNS/MNB) kann der AerosolausstoR und die eingeatmete Menge etwas
reduziert werden. Atmen, Sprechen, Singen etc. hat einen Einfluss auf die ausgestoRene
Menge. Die Atemaktivitat variiert mit der koérperlichen Aktivitat und verandert ebenfalls die
AusstoBmenge aber auch die aufgenommene Menge der gesunden Personen. Die Luftzufuhr
in den Raum reguliert die Anzahl der Aerosolpartikel in der Luft (Konzentration) und
schlussendlich fiihrt die Aufenthaltsdauer zu einer Dosis, die eingeatmet wird.

Vergleichende Bewertung von Innenrdumen

Die Beurteilung des absoluten Infektionsrisikos Uber Aerosolpartikel ist noch nicht
ausreichend evidenzbasiert. Die Dosis lasst sich jedoch sehr gut ermitteln. Daflir kénnen
bekannte Daten zu Atemvolumenstromen bei verschiedener Aktivitat [1-3], Quellstarken [4-
8] und aus einschlagigen Normen und Richtlinien [9-11] zur Belliftung von Innenrdaumen die
personenbezogenen Zuluftvolumenstrome fiir Raume unterschiedlicher Nutzung verwendet
werden. Fir die Aufenthaltszeiten in Innenrdumen wurden nutzungstypische Werte
angenommen.

Es wird bei dem im Folgenden angestellten Vergleich davon ausgegangen, dass AHA+L Regeln
und die Empfehlungen der BAUA und des UBA [12, 13] eingehalten werden.

Das Tragen einer Alltagsmaske MNB oder eines medizinischen MNS von ungeschultem
Personal hat eine Gesamtfiltereffizienz in Hohe von ca. 50 % [14]. Sie setzt sich zusammen aus
der verringerten Emission bei der infizierten Person und aus der Filterleistung beim Einatmen
bei den gesunden Personen. Selbst wenn diese Annahme nicht korrekt sein sollte, so wirkt
sich das auf die vergleichende Bewertung nur bei den Fallen aus, bei denen zwischen mit und
ohne Maske unterschieden wird.
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Bei der folgenden Bewertung wird stets der Fall angenommen, dass eine infizierte Person
gemeinsam mit anderen gesunden Personen im Raum ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Uberhaupt eine Person im Raum ist, wird nicht beriicksichtigt.
Die Abbildung 1 zeigt ausgewdhlte Nutzungsarten/Innenrdume. Es wird jeweils das x-fache
des Risikos gegeniliber einem situationsbedingten Rs-Wert < 1 angegeben. Die Berechnung des
Rs-Wertes kann von [15] abgeleitet werden. Der R:-Wert bedeutet die Anzahl Angesteckter
bei einer gleichzeitig anwesenden infizierten Person. Selbst wenn die Berechnung des Rs-
Wertes nicht ausreichend evidenzbasiert ist, so spielt dies fiir die vergleichende Bewertung
keine Rolle. Die dargestellten Balken wiirden sich lediglich parallel nach links oder rechts
verschieben.
Covid-19 Ansteckung lber Aerosolpartikel
|Bewertung von Innenrdumen hinsichtlich des situationsbedingten R-Wertes
Theater, Oper, Museen 30 % Belegung mit Maske [l 0,5
Friseur Damen mit Maske [l 0,6
Theater, Oper, Museen 40 % Belegung mit Maske [l 0,6
OPNV mit Maske [l 0,8
Supermarkt mit Maske [ 1,0
Kino 30 % Belegung ohne Maske [ 1,0
Shopping mit Maske und 10 gm/Person [ 1,1
Kino 40 % Belegung ohne Maske [N 1,1
Restaurant 25 % Belegung [ 1,1
Fitnessstudio 30 % Belegung ohne Maske [ 1.4
Sporthalle (Freizeitsport) 50 % Belegung ohne Maske [ 1,5
Fernbahn, Fernbus 3 h Fahrt 50 % Belegung mit Maske [N 1,5
Mehrpersonenbiiro 20 % Belegung mit Maske [ 1,6
Schwimmhalle |G 2.3
Restaurant 50 % Belegung [N 2.3
Oberschule 50 % Belegung mit Maske [[INNENEGEN 2.0
Fitnessstudio 50 % Belegung ohne Maske [NNNENEGEGENENEEN 3.2
Oberschule 50 % Belegung ohne Maske [N 58
Mehrpersonenbiiro 50 % Belegung ohne Maske [ 8,0
Oberschule ohne Maske Vollbesetzung [N 11,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
x faches Risiko gegeniiber Rs< 1

Abbildung 1: Vergleichende Darstellung von typischen Innenraumsituationen

Erlduterungsbeispiel:

Eine Person im Supermarkt mit Maske hat ein Risiko mit dem Wert < 1. Das bedeutet, dass
sich in dieser Situation maximal eine weitere Person anstecken wird. Im Vergleich dazu hat
das Mehrpersonenbiiro mit einer 50 % reduzierten Belegung, aber ohne das Tragen einer
Maske am Arbeitsplatz, einen Wert von 8. Das bedeutet, dass das Risiko in dieser Situation 8-
mal hoher ist als im Supermarkt.

Hingegen ist ein Theaterbesuch in einer Versammlungsstatte mit 30 % Belegung und mit
Tragen einer Maske auch auf dem Sitzplatz nur halb so risikoreich wie im Supermarkt.

Die in Abbildung 1 dargestellten Falle lassen sich beliebig durch andere erweitern.

Randbedingungen fiir den angestellten Vergleich in Abbildung 1:
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Nutzungsbereich Innenraum Aufenthaltszeit Spez. Volllast-  Aktivitatsgrad:
in Stunden Zuluft- Atemvolumen-
volumenstrom strom /
in m3/h/Pers.  Emissionsrate
Biiro 50 % Belegung ohne Maske 8 30 Il
Biiro 20 % Belegung mit Maske 8 30 1]
Oberschule ohne Maske Vollbesetzung 6 25 I
Oberschule 50 % Belegung ohne Maske 6 25 I
Oberschule 50 % Belegung mit Maske 6 25 I
OPNV mit Maske 0,5 20 Il
Supermarkt mit Maske 1 25 i
Friseur Damen mit Maske 2 20 I
Shopping mit Maske und 10 gm/Person 2 20 I
Restaurant 50 % Belegung 1,5 20 I
Restaurant 25 % Belegung 1,5 20 I
Theater, Oper, Museen 30 % Belegung mit Maske 2 30 I
Theater, Oper, Museen 40 % Belegung mit Maske 2 30 I
Kino 30 % Belegung ohne Maske 2 30 I
Kino 40 % Belegung ohne Maske 2 30 I
Fitnessstudio 50 % Belegung ohne Maske 1,5 40 v
Fitnessstudio 30 % Belegung ohne Maske 1,5 40 v
Sporthalle (Freizeitsport) 50 % Belegung ohne Maske 1 30 v
Schwimmbhalle 2 40 v
Fernbahn, Fernbus 3 h Fahrt 50 % Belegung mit Maske 3 30 I

Tabelle 1: Auszug aus den Randbedingungen fiir die vergleichende Bewertung von Innenrdumen

Aktivitatsgrade als Randbedingung:

Die Aktivitat hat neben der Emissionsstarke durch Atmen, Sprechen, Singen, etc. ebenfalls
einen Einfluss auf den Atemvolumenstrom und zusammengesehen auf die ausgeatmete
Menge an potentiell virenbeladenen Aerosolpartikeln und bei den gesunden Personen auf die
eingeatmete und potentiell kontaminierte Luftmenge [1-8, 15].

I liegen, atmen

Il sitzen, stehen, atmen, sprechen

1 leichte korperliche Tatigkeit, gehen, atmen, wenig sprechen
v schwere korperliche Tatigkeit, Sport, wenig lautes sprechen

Zusammenfassung:

Auf Basis des Infektionsrisikomodells [15] lassen sich situationsbedingte Rs-Werte fiir den
gemeinsamen Aufenthalt in Innenrdumen voraussagen. Aufgrund der Dynamik der
wissenschaftlichen Erkenntnis in Bezug auf die Ansteckungswahrscheinlichkeit, insbesondere
von Mutanten, ist eine vergleichende Bewertung von Raumlichkeiten unter Beriicksichtigung
von SchutzmalRnahmen eine Moglichkeit, Alltagssituationen zu bewerten. Die Balken in der
Abbildung 1 verschieben sich lediglich parallel nach links oder rechts, wenn sich die
medizinische Bewertung hinsichtlich der Ansteckungsfahigkeit andert.
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